铜仁职业技术大学

消防设备维修器材采购方案

一、采购内容

1.项目名称：铜仁职业技术大学（教育园校区）消防设备维修器材采购项目

2.安装地点：铜仁职业技术大学教育园区校区

3.项目概况：为加强校园消防安全管理，维护校园安防设施设备正常运行，确保师生生命和校园财产安全，采购一批消防设备维修器材，对损坏的设备器材进维修更换与调试，确保各类消防设备正常运行（具体采购器材详见附件：铜仁职业技术大学消防设备维修器材采购清单）。

4.项目时间：以合同签订时间为准，合约中约定。

5.供货及安装方式：供货数量及产品根据采购清单如实供货，拆除故障器材、送货上门包安装、调试至正常使用。

二、投标人资格审查内容

（一）基本资格要求

（1）具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；法定代表人身份证或委托代理人持授权委托书及代理人身份证；

（2）参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（3）供应商未被列入“信用中国”网站中记录“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”的记录名单。如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述不良信用记录。

查询截止时间：竞价时间至开标时间期间；信用信息查询记录和证据留存方式：投标人提供查询记录截图（制作于标书内，两个网站均需要查询）。

三、最高限价及支付方式
本项目最高投标限价为：¥    44000.00   元整。

支付方式：银行转账，设备器材安装调试能正常使用、新安装设备器材无故障、无质量问题，验收合格后30个工作日内一次性付清。

四、招标方式、中标原则

1.采购方式：本项目采取竞争性谈判，标书报价为第一轮报价，现场报价为第二轮报价。在铜仁职业技术大学校园官网招标采购栏目公示，投标人现场报名，开标现场递交投标文件参与投标，有效投标须满足三家,不足三家作废标处理。

2.中标原则：通过资格性及符合性审查且完全响应招标要求的投标人，第二轮有效报价最低者为中标单位。

3.标书制作：纸质文件壹份，须使用A4纸打印，胶装、编制目录、页码。竞标人应对投标文件进行密封，并标明项目名称、招标人名称、竞标人名称，注明“开标时间以前不得开封”等字样，加盖投标单位公章。投标文件按格式要求盖章、签字；投标文件须逐页加盖投标单位公章。

五、报名方式

1.报名截止时间2026年1月13日上午11:00。

2.报名地点：铜仁职业技术大学后勤部，联系人：蔡老师（联系电话：18311804628）

3.报名方式：现场报名，报名时提交有效的工商营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证（复印件加盖公章）或提供委托代理人持授权委托书及代理人身份证（复印件加盖公章）。

4.公示期：2026年1月9日—2026年1月13日（日历天）

5.开标时间：2026年1月13日下午15:00

6.标书递交：开标现场

7.开标地点：铜仁职业技术大学继教楼一楼会议室
8.中标单位需承担本项目专家论证、评审等费用。

六、其他
1.售后服务及质保承诺并提供质保承诺函（到场服务时间≤48小时，质保≥1年，如厂家质保期大于1年以上的，以厂家质保期为准）。
七、招标人及联系方式

招 标 人：铜仁职业技术大学        

地    址：贵州省铜仁市碧江区自由路2号  
         

联 系 人：蒋老师         

联系电话：19025950894                   

2026年1月9日
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	铜仁职业技术大学消防设备维修器材采购清单

	序号
	名称/规格
	品牌及型号
	维护具体地点
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	1
	电源盘
	(TD0808)
	消控室
	台
	1
	
	
	更换

	2
	室内消火栓泵
室外消火栓泵
	BV1-1.5
	泵房
	台
	2
	
	
	维修故障线路、包含更换故障线路

	3
	低压压力开关
	G4
	水泵房
	套
	1
	
	
	室内消火栓自动启泵

	4
	线路故障
(24V线路短路)
	RVS2*1.5
	体育馆
	条
	78
	
	
	维修故障线路、包含更换故障线路

	5
	广播总机
（1-3号键分区线路故障)
	RVS2*1.5
	体育馆
	项
	3
	
	
	维修故障线路、包含更换故障线路

	6
	信工楼消防主机故障(线路接地)
	RVS2*1.5
	信工楼
	条
	105
	
	
	维修故障线路、包含更换故障线路

	7
	MP3录放盘
	(HY5700A1500)
	体育馆
	台
	1
	
	
	更换

	8
	广播功放大器
	久远
(150W)
	消控制室
	台
	1
	
	
	更换

	9
	排污泵
	功率1.5KW量程20m
	水泵房
	台
	2
	
	
	更换

	10
	排污泵控制柜
	1.5KW
	水泵房
	台
	1
	
	
	更换

	11
	气体灭火主机(一托二 )
	泰和安
	体育馆
地下室
	台
	1
	
	
	更换

	12
	报警阀组雨棚
	不锈钢2500*1800*600
	图书馆
	项
	1
	
	
	新修

	13
	感烟探测器
	泰和安/久远
	体育馆
	套
	60
	
	
	更换

	14
	声光报警器
	秦和安/久远
	体育馆
	套
	10
	
	
	更换

	15
	手动报警按钮
	泰和安/久远
	体育馆
	套
	10
	
	
	更换

	16
	消火栓按钮
	泰和安/久远
	体育馆
	套
	10
	
	
	更换

	17
	广播扬声器
	MSYX-02
	体育馆
	套
	10
	
	
	更换

	18
	模块
	泰和安/久远
	体育馆
	套
	16
	
	
	更换

	19
	配线
	RVS2*1.5
	体育馆
	米
	800
	
	
	

	20
	金属软管
	DN20
	体育馆
	圈
	5
	
	
	

	21
	穿线管
	DN20
	体育馆
	米
	400
	
	
	

	合计
	


